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agregat wody lodowej wewnetrzny

bez skraplacza ze zbiornikiem buforowym

i pompg obiegowg, o0 mocy chtodniczej Q=41,5kW
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67,3 kPa
41,6 kW
6910,9 kg/h

Qo= 41,5 KW
t=10/16°C

o
Jes
PARTER skraplacz wentylatorowy jednobiegowy
z wentylatorami , rozdzielnicg , regulatorem,
o wydajnosci Q=61,18kW

agregat wody lodowej wewnetrzny

bez skraplacza ze zbiornikiem buforowym
i pompg obiegowg, 0 mocy chtodniczej Q=41,5kW

OZNACZENIA

przewody instalacji wody lodowej
przewody instalacji freonowej

T DN50 érednice przewodéw z rur stalowych czarnych
$rednice przewoddw z rur miedzianych

ROZWINIECIE INSTALACJI
WODY LODOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BRANZY INSTALACYJNEJ

45-286 OPOLE ul.SKAUTOW OPOLSKICH 5/504
TEL. 77—-455-91-72

OBIEKT PROJEKTOWANY BUDYNEK MUZEUM W tAMBINOWICACH

ADRES CENTRALNE MUZEUM JENCOW WOJENNYCH
48-316 tAMBINOWICE ul.MUZEALNA 4 dz. nr 596,592/2 k.m.3

INWESTOR CENTRALNE MUZEUM JENCOW WOJENNYCH
45-017 OPOLE ul.MINORYTOW 3

TEMAT INSTALACJE SANITARNE Z PRZYLACZAMI
ROZWINIECIE INSTALACJI WODY
LODOWEJ
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