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LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT.SGN IP65 CNBOP

LOGICA ATCT 24SE1P IP65 CNBOP
Profil. X LED nastropowy/zwieszany 5500LM/830

MICRO-PRM L-1500MM-47W

Profil X LED nastropowy/zwieszany 2600LM/830
MICRO-PRM L-1200MM-12W

Profil X LED nastropowy/zwieszany 3900LM/830
MICRO-PRM L-1800MM-33W

Profil. X LED nastropowy/zwieszany 3250LM/830
MICRO-PRM L-1500MM-17W

Profil X LED nastropowy/zwieszany 1300LM/830
MICRO-PRM L-600MM IP44-11W

Kinkiet LED P44 1300LM/830 L-600MM-11W
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taczniki p.t w ramkach modutowych
1-bieg,2-bieg,schodowy, IP20

tacznik p.t 1 bieg.IP44
gniazdo wtykowe 1 bieg. p.t IP20-1P44

gniazdo komputerowe RJ45 kat.6
PEL-punkt elektryczno-logiczny obejmujacy

reczny ostrzegacz pozaru-przycisk istn.
czujka ruchu SSWiN istn.

tablice rozdzielcze modutowe p.t

gléwna i miejscowa szyna wyréwanwcza

jednostka wewnetrzna klimatyzacji

sterownik przewodowy klimatyzacji
wentylatory zalgczane osobnymi wytgcznikami
PEL-punkt elektryczno-logiczny obejmujacy

3 gniazda elektr. 230V/16A+2 gniazda logiczne RJ45 kat.6
modutowe w ramce 5 krotnej

3 gniazda elektr. 230V/16A+2 gniazda logiczne RJ45 kat.6 v@

modutowe w ramce 5 krotnej

czujka ruchu o$wietleniowa n.t IP20 360st. Steinel

czujka pozarowa istn. - -
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Czeéci budynku

A

[ Sciany istnigjace
Sciany projektowane

[ Sciany do rozbiérki

ﬁxllx_ Elementy do rozbiérki

POWIERZCHNIA
L.p.| NAZWA POMIESZCZENIA Tsﬁ
3.01 | KOMUNIKACJA, KLATKA SCHODOWA 17,19
3.02 | KUCHNIA 8,52
3.03 | KSIEGOWOSC 26,17
3.04 | RADCA PRAWNY 6,04
3.05 | WC 3,48
3.06 | KOMUNIKACJA — KORYTARZ 3,25
3.07 | PRACOWNIA DZIALU N-B 28,11
3.08 | KIEROWNIK DZIALU N-B 19,67

RAZEM:

uktad TN-S samoczynne wytaczanle
wytaczniki roznicowo prodowe
potaczenia wyréwnawcze

112,43

Obiekt: Centralne Muzeum Jencow Wojennych |Branza:
ul.Minorytow 3; 45-017 Opole |FLEKTRYCZMA
dz.nr 109/2 k.m.44 Stadium:
Temat: P|lgn instalacji elektrycznej
Skala:
PODDASZE 1:100
Projektant: | mgr inz.Hubert Waleska Data:
upr.bud.128/82/0P,16,/84/0P 10.2015
Sprawdzajqcy] mgr inz.Maciej Morzyk Nr.rys:
upr.bud. OPL/0596/POOE/10 4




