TABLICA TP1
PIETRO

OBUDOWA Z DRZWICZKAMI METALOWYM
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TABLICA 1RP1
PIWNICA

OBUDOWA P.T METALOWA IP20
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TABLICA 2RP1
PARTER

OBUDOWA P.T METALOWA IP20
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0sw.Il pietro

. Gn.230V

Gn.230V

Gn.230V

. Gn, pokéj II pietro

. Gn, pokdj 10,11

. 06w.7,19,25,WC,18 prawa strona
. Gn230V klatka schod.dét,pokéj 12,13
. Gn230V pokdj 7,89

10, I]Sw.gokéj 12,13

11, Gn230V pokdj 25

12, O&w.pokdj 7,8,9

13, Wytacznik tablicy TP1

14, Lampki kontrolne napiecia

VONOUA WML

POLE A
1-3 Wytacznik tablicy
4-6 Zobezpieczenie kuchni 3faz.

POLE B

1 Oswietlenie sala spotkan

2 Oswietlenie Holl,szatnia,WC

3 Gniazdo 230V sala spotkan
4 Gniazdo 230V hol,szatnia,wc
9 Podgrzewacz wody kuchnia

POLE C

1-3 Gniazdo sitowe garaz S193B-16A

4-6 Rozdzaielnia RPpompy Sciekéw garaz S193B-16A
7-9 Wentylacjo S193B-20A

10-12 Agregat S193C-32A

POLE B

1

2 Gnhiazdo 230V taras S19B-16A

3 Oswietlenie E)/ietr‘o taras S191B-10A

4 Gniazdo 230V pietro S19B-16A

5 DO&wietlenie garaz S191B-10A

6 Gnhiazdo 230V garaz S191B-10A

7 DOswietlenie klatka,wiatrotap S191B-10A
8 Gniazdo 230V WC ogrzewacz S19B-16A

POLE A
1-3 Wytacznik tablicy FR103-100A

Obiek: Centralne Muzeum Jencéw Wojennych
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